废水（总排口）自行监测结果
	        项目
时间
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	PH
	流量
（m3/h）

	2014 -9-27
	日均值
	16.23
	7.17
	8.16
	37.9

	标准限值
	100
	40
	6~9
	--

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标

	备注
	污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。


废气自行监测结果             单位mg/m3

	项目
时间及点位
	烟尘
	二氧化硫
	氮氧化物
	其它
（氟化物）

	2014-9-27

锅炉
	0:00
	19.673
	1.984
	185
	

	
	1:00
	19.437
	1.608
	186.88
	

	
	2:00
	19.564
	3.386
	190.35
	

	
	3:00
	19.532
	2.512
	185.05
	

	
	4:00
	16.449
	1.236
	193.74
	

	
	5:00
	20.257
	3.018
	198.88
	

	
	6:00
	20.264
	1.2
	179.93
	

	
	7:00
	19.703
	1.933
	194.92
	

	
	8:00
	20.482
	1.966
	183.4
	

	
	9:00
	17.62
	1.989
	170.36
	

	
	10:00
	16.776
	3.932
	191.06
	

	
	11:00
	16.913
	4.7
	185.42
	

	
	12:00
	17.186
	3.207
	194.32
	

	
	13:00
	18.658
	2.524
	186.58
	

	
	14:00
	18.438
	3.251
	166.3
	

	
	15:00
	17.509
	5.804
	183.06
	

	
	16:00
	18.652
	2.621
	193.84
	

	
	17:00
	18.872
	2.782
	187.36
	

	
	18:00
	19.905
	3.846
	147.52
	

	
	19:00
	20.246
	2.063
	182.61
	

	
	20:00
	20.322
	2.631
	178.25
	

	
	21:00
	21.348
	2.473
	168.89
	

	
	22:00
	21.042
	2.261
	194.09
	

	
	23:00
	21.927
	5.81
	182.74
	

	日均值
	
	19.20
	2.86
	183.77
	

	标准限值
	
	50.00
	400.00
	450.00
	

	达标情况
	
	达标
	达标
	达标
	


